
 

 

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W 2016 ROKU. 
 
 
 

Lp. 

  

Przebieg kontroli 

  

Efekt kontroli 

  

1. Oględziny zewnętrzne sprzętu p. poż. sieci i armatury, sprawdzenie wydajności wodnej i ciśnienia Nie stwierdzono 

2. Prawidłowość procedur reagowania w przypadku nagłych zagrożeń. Próbna ewakuacja. Nie stwierdzono 

3. Przeprowadzono czynności dozoru technicznego urządzeń dźwigowych. Nie stwierdzono 

4. 
Przegląd dotyczący przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
Nie stwierdzono 

5. 
Kontrola obiektu Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 

korzystania z obiektu. 
Nie stwierdzono 

6. Kontrola roczna budynku. 

1.  Okresowo czyścić rynny i rury 

spustowe, poprawić spadki rynien. 

2.Odnowić elewację budynku 

3. Wykonać remont tarasów. 

7. Przegląd kuchni gazowej 6- palnikowej. Nie stwierdzono 

8. 

Kontrola dotycząca przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Nie stwierdzono 

9. Przegląd okresowy instalacji gazowej w budynku przedszkola. Nie stwierdzono 

10. 
Sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami 

mającymi bezpośredni związek z kominami 
Nie stwierdzono 

 


