
 

INFORMACJA O KONTROLACH 

PRZEPROWADZONYCH 

W ROKU 2024 

 

 

Lp. 
Kontrolujący 

(instytucja, 
osoba) 

Termin kontroli 
(od dnia do dnia) 

 

Tematyka kontroli 

 

Stwierdzone nieprawidłowości 
Zalecenia, wnioski, uwagi 

pokontrolne 

Informacja 

o realizacji 
zaleceń 

1. Zakład Ochrony 

Przeciwpożarowej 

„ASTRA”  

15.01.2024 Przegląd instalacji 

hydrantowej, kontrola 

urządzeń 

przeciwpożarowych 

Nie stwierdzono Brak uwag - 

2. Zakład 

Ubezpieczeń 

Społecznych 

Wydział Kontroli 

Płatników 

Składek w Opolu 

23.01.2024-

01.02.2024 

Prawidłowość i rzetelność 

obliczania składek na 

ubezpieczenie społeczne 

Nie stwierdzono Brak uwag - 

3. Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny w 

Krapkowicach 

01.03.2024 Kontrola w związku z 

podejrzeniem zatrucia 

pokarmowego 

Nie stwierdzono Brak uwag - 

4. Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny w 

Krapkowicach 

08.03.2024 Kontrola w związku z 

poborem prób do badań 

laboratoryjnych dot. 

ogniska zatrucia 

pokarmowego 

Nie stwierdzono Brak uwag - 

5. KONTER 

INŻYNIERIA 

Krzysztof 

Kasprzyk 

10.05.2024 Przegląd roczny w zakresie 

konstrukcyjnym i 

instalacyjnym budynku. 

1. Widoczne ślady zawilgocenia 

posadowienia. 

2. Ogólne zużycie opasek, deformacja, 

przerosty roślinności. 

3. Graffiti, złuszczone malatury, 

1. Należy osuszyć, w razie 

konieczności wykonać nowe 

tynki w miejscach 

zawilgocenia, przemalować. 

2. Należy zaplanować remont 

- większość zaleceń 

kwalifikuje się do 

wykonania podczas 

termomodernizacji 

budynku 



przerosty roślinności w elewacji, 

zazielenienia, zabrudzenia okładziny 

zewnętrznej. 

4. Pęknięcia, ubytki, odspojenia 

schodów zewnętrznych, rampy. 

5. Korozja stalowej konstrukcji, ubytki 

tynków, zastoiny wody na daszku. 

6. Pęknięcia wylewek betonowych 

tarasów, odspojenia na murkach 

oporowych, rozłączona balustrada, 

ślady korozji na barierce, balustrada za 

niska. 

7. Zacieki, zawilgocenia, złuszczone 

malatury na balkonach, loggiach i 

tarasach. 

8. Złuszczone malatury, zazielenienia, 

zabrudzenia na filarach, attykach, 

gzymsach.  

9. Skorodowane elementy szyldów, 

oświetlenia, przewodów. 

10. Pęknięcia ścian nośnych. 

11. Pęknięcia, ubytki, zabrudzenia, 

korozja biologiczna, odspojone płytki 

powłok ściennych. 

12. Pęknięcia stropów. 

13. Pęknięcia, ubytki, złuszczanie 

malatur na sufitach. 

14. Zużycie wykładzin, pęknięcia 

lastriko. 

15. Niewłaściwie osadzone listwy 

zamykające. 

16. Ślady korozji obróbek blacharskich. 

17. Brak czyszczaka. 

18. Korozja żeliwnych kominów, 

zabrudzenia i ubytki murowanych, brak 

opasek, W brakujących 

miejscach, w celu zachowania 

trwałości budynku, należy 

wykonać takowe opaski. 

3. Należy rozważyć zasadność 

wykonania doraźnych napraw. 

Proponuję zaplanować 

wykonanie termomodernizacji 

budynku. 

4. Należy zamaskować 

pęknięcia lub wykonać remont. 

5. Należy odnowić powłoki 

antykorozyjne i ubytki tynków 

lub wykonać remont wraz z 

ponownym wykonaniem 

spadków daszka. 

6. Należy połączyć rozłączoną 

część balustrady. Należy 

zamaskować pęknięcia lub 

wykonać remont. Należy 

wymienić balustrady. 

7. Należy rozważyć zasadność 

doraźnych napraw. Proponuję 

zaplanować wykonanie 

remontu podczas 

termomodernizacji budynku. 

8. Należy rozważyć zasadność 

wykonania doraźnych napraw. 

Proponuję zaplanować 

wykonanie remontu podczas 

termomodernizacji budynku. 

9. Należy wymienić 

skorodowane elementy na 

nowe. 

10. Zamaskować pęknięcia, 

- zużyte 

wykładziny będą 

wymienienia 

sukcesywnie 

podczas 

wykonywanych 

remontów 

wakacyjnych 

- czyszczak 

zostanie 

zamontowany 

wiosną 2025 r. 

- brakująca kratka 

została 

zamontowana zaraz 

po otrzymaniu 

protokołu w 

zeszłym roku  



zabezpieczenia otworów wywiewnych. 

19. Drzwi wejściowe zużyte, nie 

spełniają wymogów termicznych. 

20. Drzwi wewnętrzne ocierają o 

podłogę. 

21. Brak kratki w obieralni kuchennej, 

zapchana rura wc. 

22. Niekompletny czyszczak na rurze 

spustowej i brak czyszczaka przy 

wejściu. 

23. Skorodowane grzejniki, 

niezaizolowane naczynie zbiorcze. 

obserwować rozwarcie, w 

przypadku powiększania się, 

zlecić analizę. 

11. Zamaskować pęknięcia, 

dokonać stosownych napraw, 

uzupełnić dziury i ubytki, w 

razie konieczności 

przemalować. Rozważyć 

wykonanie doraźnych napraw 

odspojonych płytek lub 

wykonanie remontu 

pomieszczeń z odspojonymi 

płytkami. Sukcesywne 

odnawianie najbardziej 

zniszczonych. 

12. Zamaskować pęknięcia, 

obserwować rozwarcie w 

przypadku powiększania się, 

zlecić analizę. 

13. Zamaskować pęknięcia, 

uzupełnić ubytki, w razie 

konieczności przemalować, 

złuszczoną farbę zeskrobać, 

przemalować. Sukcesywne 

odnawianie najbardziej 

zniszczonych malatur. 

14. Należy wymienić zużyte 

wykładziny. Zaplanować 

remont pomieszczeń z 

popękanym lastriko. 

15. Należy poprawić 

mocowanie listew 

zamykających – listwa powinna 

znajdować się pod warstwą 

tynku ościeża, tak by woda 



mogła swobodnie spływać na 

parapet. 

16. Odnowić powłoki 

antykorozyjne, najbardziej 

skorodowane obróbki 

wymienić. 

17. Należy zamontować 

czyszczak. 

18. Należy zamontować siatkę 

lub kratki wywiewne, odnowić 

powłoki antykorozyjne 

kominów żeliwnych, dokonać 

napraw i usunąć zabrudzenie w 

kominach murowanych. 

19. Należy zaplanować 

wymianę drzwi. 

20. Należy wykonać regulację 

opadniętych drzwi. 

21. Zamontować brakującą 

kratkę. Udrożnić rurę, w 

przypadku kolejnych zapchań 

zaplanować odcinkowy remont 

kanalizacji. 

22. Naprawić czyszczak. 

Zamontować czyszczak. 

23. Odnowić powłoki 

antykorozyjne grzejników, 

należy ocieplić lub obudować 

naczynie zbiorcze. 

 

6. KONTER 

INŻYNIERIA 

Krzysztof 

Kasprzyk 

10.05.2024 Przegląd roczny w zakresie 

konstrukcyjnym – plac 

zabaw. 

1. Korozja, wyeksploatowane elementy 

ze sklejki urządzeń do zabawy. 

2. Wyeksploatowane powłoki, 

zmurszałe elementy ławek.  

3. Wystający fundament urządzenia. 

1. Należy odnowić 

skorodowane powłoki, 

wymienić uszkodzone elementy 

ze sklejki.  

2. Należy wymienić zmurszałe 

- prace wykonano 

latem 2024 roku 

podczas 

nieobecności dzieci 

w placówce 



elementy, odnowić powłoki. 

3. Należy obsypać wystającą 

część fundamentu urządzenia. 

7. Specjalista BHP – 

Zofia Krzeczek 

20.08.2024 Przegląd stanu 

technicznego urządzeń na 

placu zabaw i w budynku 

Przedszkola Publicznego 

nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Krapkowicach 

1. Metalowy próg w drzwiach 

wiatrołapu w wyniku korozji jest 

uszkodzony, stwarza zagrożenie 

pęknięcia, skaleczenia. 

2. Dach wiatrołapu jest lekko 

zapadnięty. 

 

1. Należy usunąć część 

barierek, tak by umożliwić 

swobodne zejście z tarasu. 

- naprawa progu 

nastąpi w marcu 

2025 roku 

- remont wiatrołapu 

zostanie wykonany 

podczas 

termomodernizacji 

budynku 

- na tarasie zostanie 

usunięta część 

barierek wraz z 

wykonaniem 

zejścia z tarasu w 

celu ułatwienia 

ewakuacji 

(wykonanie nastąpi 

w I kwartale 2025 

roku) 

8. Jolanta Myśluk – 

Naczelnik 

Wydziału Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach, 

Maciej Migdał – 

Inspektor ds. 

oświaty, bhp i 

ppoż w Wydziale 

Oświaty i Kultury 

Urzędu Miasta i 

Gminy w 

29.08.2024 r Przygotowanie placówki 

do rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego 2024/2025 

oraz stanu bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

Nie stwierdzono Brak uwag - 



Krapkowicach 

9 Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna 

w Krapkowicach 

25.09.2024 Ocena realizacji programu 

„Skąd się biorą produkty 

ekologiczne” 

Nie stwierdzono Brak uwag - 

10 Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna 

w Krapkowicach 

25.09.2024 Ocena realizacji programu 

„Zarazkom się nie damy, 

bo o siebie damy” 

Nie stwierdzono Brak uwag - 

11 Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna 

w Krapkowicach 

27.09.2024 Ocena warunków 

higieniczno-sanitarnych 

pomieszczeń i otoczenia 

oraz ocena dokumentacji 

Nie stwierdzono Brak uwag - 

12 Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna 

w Krapkowicach 

27.09.2024 Ocena stanu sanitarno-

higienicznego i 

technicznego oraz 

dokumentacji w ramach 

urzędowej kontroli 

żywności 

Nie stwierdzono Brak uwag - 

13 Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna 

w Krapkowicach 

 

 

 

 

27.09.2024 Ocena zakładu 

produkcji/obrotu 

żywnością/żywienia 

zbiorowego/ materiałów i 

wyrobów przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością 

Nie stwierdzono Brak uwag - 



14 Jolanta Myśluk – 

Naczelnik 

Wydziału Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach, 

Jolanta Zabrocka 

– Zastępca 

Naczelnika 

Wydziału Oświaty 

i Kultury w 

Wydziale Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach, 

Grażyna Data – 

Inspektor ds. 

organizacyjnych i 

kadr oświaty w 

Wydziale Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach 

08.11.2024 Prawidłowość 

przekazywania danych 

zawartych w sprawozdaniu 

SIO stan na 30.09.2024 

Nie stwierdzono Brak uwag -  

 

 

 

 

........................................................................... 
 


